BEAS REPUBLIKA HRVATSKA
o MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
| RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE

Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZenim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i
106/07; izdaje se:

KLASA: 245-05/23-03/12

AR

Zagreb, 02.06.2023.

[1] TEHNICKI NALAZ ZA AKTIVNOST POPRAVKA

[2] Pravna osoba: MATO EL-D d.o.o.

[3] Adresa: Ulica 65.bataljuna ZNG 9, 10310 Ivani¢ Grad

[4] Ministarstvo unutarnjih poslova potvrduje da je pravna ili fizicka osoba osposobliena, sukladno
zahtjevima Priloga IV Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaStite zdravlja radnika te
tehnickom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugroZzenim eksplozivnom
atmosferom NN 39/06 i 106/07, za aktivnost popravka Ex-opreme (uredaja).

[6] Podrugje osposobljenosti:

POPRAVAK ELEKTROENERGETSKE |
ELEKTROINSTRUMENTACIJSKE OPREME

[6] Redovno tehnitko nadgledanje provedeno je prema:

Pravilnik o tehnickom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07);
HRN EN IEC 60079-19:2019

[7] Tehnicki nalaz vrijedi do: 31.03.2026.
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Tehnicki nalaz: TN-PO; JOP: 6072806

[8] REGISTRACIJA TVRTKE

Pravna osoba MATO EL-D d.o.o. registrirana je u registru djelatnosti pri Trgovatkom sudu, MBS:
080273202; OIB: 87847615093 za:

- Projektiranje, gradenje i nadzor

- Elektritka i mehanitka mjerenja i izdavanje izvjestaja i certifikata o rezultatima mjerenja

- Izrada, ispitivanje, instaliranje, popravak, servisiranje i odrzavanje standardne i protueksplozijski
zasticene elektricne i strojarske opreme, uredaja i instalacija

[9] SUSTAV KVALITETE

Pravna osoba ima certificiran sustav kvalitete
Norma: ISO 8001:2015

Certifikacijsko tijelo: SGS

Certifikat vrijedi do: 11.05.2025.

Broj certifikata: HR16/1443

Dijelovi sustava kvalitete

Upravljanje i ozna¢avanje dokumenata kvalitete v
Unutarnja prosudba i upravina ocjena sustava kvalitete v
Tehnitka dokumentacija za radove odrzavanja v
Nabava v
Prijem robe - postupak kontrole v
Skladistenje i oduvanje proizvoda v
Nesukladni proizvodi i usluge v
Korektivne i preventivne mjere v
Napomene: Nema.
[10] OSOBE OVLASTENE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

10.1 Odgovorna osoba
Prezime i ime Kvalifikacija Edukacija iz Ex podrugja
Gereci Josip VKV RGN 02.2021.

10.2 Zamjenik odgovorne osobe
Prezime i ime Kvalifikacija Edukacija iz Ex podrugja
Duvnjak Antonio VSS RGN 05.2021.
Miadi¢ek Dubravko VSS RGN 02.2023.
Purgar Tin VSS RGN 11.2021.

10.3 Samostalni izvrsitelji
Prezime iime Kvalifikacija Edukacija iz Ex podrudja
Bek Ivan SSS VOX-VIVA 01.2022.
Brkovi¢ Nikola VSS RGN 02.2023.
Crnoja Josip VSS RGN 02.2023.
Duvnjak Hrvoje VSS RGN 02.2021.
Duvnjak Zdenko KV VOX-VIVA 01.2022.
Ga$parec Davor SSS VOX-VIVA 01.2022.
Jambresi¢ lvan SSS Ex Agencija 10.2018.
Jambresic Juraj SSS Ex Agencija 10.2018.
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Tehnicéki nalaz: TN-PO; JOP: 6072806

Kunstek Nenad SSS VOX-VIVA 01.2022.
Lovri¢ Tomislav SSS8 VOX-VIVA 01.2022.
Pausic¢ lvica KV VOX-VIVA 01.2022.
Pig&ak Damir KV VOX-VIVA 01.2022.
Stani¢ BoZidar VSS RGN 02.2023.
Teodorovi¢ lgor VSS RGN 09.2022.
Tomiéi¢ lvica SSS VOX-VIVA 01.2022.
Turina Matija SSS RGN 02.2023.

odgovarajuéu obnovu znanja.

Napomene: Ostali djelatnici nemaju pravo potpisa ni ovjere dokumenata dok ne zavrse

[11] VRSTA PROTUEKSPLOZIJSKE ZASTITE EX-OPREME ZA KOJU JE PRAVNA OSOBA

OSPOSOBLJENA

Elektroenergetska oprema (uredaji):

Ex ‘,d“ Ex ,,e“ Ex ,,n‘ Ex ,‘t“ Ex ,,p‘ Ex ,,pD‘

Rotacijski strojevi: nazivnog napona do: 12kV AC; 1kV DC
nazivne snage do: 10MW AC; 2MW DC

Elektroinstrumentacijska oprema (uredaji).

ex,d'[ v] ex,e{v] Ex.i{v] ex.n{v] Ext{v] Ex.p{—]

Ex,pD* [—] PremalEC 6007926 [—]

Napomene: Nema.
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Tehniéki nalaz: TN-PO; JOP: 6072806

[12] OSPOSOBLJENOST PRAVNE OSOBE PREMA NORMI HRN EN IEC 60079-19:2019

Tvrtkg
HR-II-\IOEﬁ gg{';';”; i Postupak/zahtjev oﬁggigﬁgﬁg?! Napomena
provodi
4. OPCI DIO
4.4 Zahtjevi za tvrtku (popravljata)
Dokumentacija (procedure, upute, izvjesca) v —_
OBRADA
Nanosenje metala 4 —
Elektro galvanizacija v —
Prstenovanje v —
Tvrdo lemljenje i zavarivanje v —_
Metalno Sivanje v —
|zrada provrta za vijke s navojem v —
Strojna obrada v =
5. DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE ZA Ex ,d* VRSTU ZASTITE
5.2 Popravak i obnova
521 Kucista v =
522 Kabelski uvodi v —
523 Priklju¢ni dijelovi v —
524 Izolacija v —
526 Namoti v -
53 OBRADA v —_
(s izmjenom dizajna / bez izmjene dizajna)
5.4 DOPUSTENE PREINAKE (bez izmjene dizajna) v —_
PREGRADNJA (s izmjenom dizajna) v —
6. DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE v —
ZA Ex i VRSTU ZASTITE
T, DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE ZA Ex ,p* VRSTU ZASTITE
7.2 Popravak i obnova
7.2.1 Kuéista ¥ —
7.2.2 Kabelski uvodi v =
723 Prikljuéni dijelovi v ——
7.2.4 Izolacija v —
7.26 Namoti v =
i OBRADA v —
(s izmjenom dizajna / bez izmjene dizajna)
7.4 DOPUSTENE PREINAKE (bez izmjene dizajna) v =
PREGRADNOJA (s izmjenom dizajna) v —
8. DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE ZA Ex e VRSTU ZASTITE
8.2 Popravak i obnova
8.2.1 Kucista . —
8.2.2 Kabelski uvodi v —
823 Prikljuéni dijelovi v —
824 Izolacija v =
8.26 Namoti 1) —
8.3 OBRADA v —
(s izmjenom dizajna / bez izmjene dizajna)
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Tehniéki nalaz: TN-PO; JOP: 6072806

8.4 DOPUSTENE PREINAKE (bez izmjene dizajna) v —
PREGRADNUJA (s izmjenom dizajna) v —

9. DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE ZA Ex ,n“ VRSTU ZASTITE

9.2 Popravak i obnova

9.2.1 Kucista v —

922 Kabelski uvodi ~/ —

923 Prikljuéni dijelovi v —

9.2.4 Izolacija v —

9.26 Namoti 1) =

9.3 OBRADA v —
(s izmjenom dizajna / bez izmjene dizajna)

9.4 DOPUSTENE PREINAKE (bez izmjene dizajna) v —_
PREGRADNUJA (s izmjenom dizajna) v —

10. DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE v -
OPREME PREMA IEC 60079-26

11. DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE ZA Ex .t (tD/DIP)" VRSTU
ZASTITE

11.2 Popravak i obnova

1121 Kugista ¥ —

1122 Kabelski uvodi v —

1123 Prikljuéni dijelovi v =

11.2.4 Izolacija v =

11.2.6 Namoti v —

11.3 OBRADA v —
(s izmjenom dizajna / bez izmjene dizajna)

1.4 DOPUSTENE PREINAKE (bez izmjene dizajna) v i
PREGRADNUJA (s izmjenom dizajna) v =

12. DODATNI ZAHTJEVI KOD POPRAVKA | OBNOVE v T
ZA Ex ,pD" VRSTU ZASTITE

ANEKS A OZNACAVANJE POPRAVLJENE v —
OPREME/UREDAJA

ANEKS B ZNANJA, VJESTINE |  KOMPETENCIJE v =
ODGOVORNIH OSOBA |  SAMOSTALNIH
IZVRSITELJA

ANEKS C ZAHTJEVI NA MJERENJE | ODREDBIVANJE v —
NAJVECIH DOPUSTENIH RASPORA Ex ,d°
OPREME/UREDAJA

HRN EN IEC

60079-19

8.24 Izolacija o’ =

8.2.6.1 Namoti /Op¢enito (Ex ,e") v —

9.2.6.1 Namoti /Opcenito (Ex ,n“) v —

ANEKS D Prematanje i u€inkovitost elektromotora v —

Napomene:

1) Radove prematanja namota za navedenu vrstu zastite MATO EL-D d.o.o. ¢e provoditi strogo
postivajuéi sve uvjete i zahtjeve norme HRN EN IEC 60079-19:2019, te uvjete definirane u vlastitom
Ex-Priruéniku. U sluéaju da nije mogude ispuniti sve zahtjeve norme i Ex Priruénika, MATO EL-D d.o.o.
¢e provesti dodatna ispitivanja u akreditiranom laboratoriju za protueksplozijsku zastitu, MUP, RCZ,

Sektor za eksplozivnhe atmosfere.
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Tehnicki nalaz: TN-PO; JOP: 6072806

[13] ZAVRSNA KONTROLA/ISPITIVANJE | DOKUMENTI SUKLADNO ZAHTJEVIMA HRN EN IEC 60079-19
Nakon provedenih aktivnosti izdaje se:

a) Kad popravak/obnova nema utjecaja na Ex-zastitu

Izjava popravljaca

b) Kad popravak/obnova ima utjecaja na Ex-zastitu (bez izmjene dizajna opreme)

Izjava popravljata v

Izvjesée o ispitivanju (za sve na uredaju primijenjene vrste zastite) v
¢) Kad popravak rezultira pregradnjom (s izmjenom dizajna opreme)

Izjava popravijaga v

Izvjedce o ispitivanju i crtezi o pregradniji v

(za sve na uredaju primijenjene vrste zastite)

Potvrda/provjera Ex-Sektora o pregradnji

[14] ZAVRSNE NAPOMENE

Tehni¢ki nalaz aktivnosti popravka za MATO EL-D d.o.0, izdaje se na osnovu dostavijene
dokumentacije (Ex priruénik popravljaca, uvjerenja o edukaciji i dr.) i zapisnika o pregledu kod
zahtjevatelja od 06.04.2023.

MATO EL-D d.o.0., obavezuje se pismeno dostaviti sve promjene u odnosu na predmetni tehnicki nalaz
TN-PO, te promjene po potrebi mogu rezultirati izvanrednim tehni¢kim nadgledanjem.

Tehnigko nadgledanije ée se ponoviti:
- redovito, u periodici ne duZoj od tri godine,
- izvanredno, ako MATO EL-D d.o.o., odstupa od propisanih postupaka popravka, odnosno ako
provede bitnu promjenu u cdnosu na ovaj Tehni¢ki nalaz.

Ovjeru zavrsnih izvijeSéa nakon obavljenih radova mora obaviti odgovorna osoba za protueksplozijsku
zastitu ili njen zamjenik. Ista osoba ne moze provoditi postupak odrzavanja, te ovjeru zavrénih izvjeSca.

Sve osobe koje sudjeluju u aktivnostima popravka moraju biti educirane iz podrucja protueksplozijske
zastite. Osobe koje imaju samo internu edukaciju spomenute aktivnosti mogu provoditi samo pod
nadzorom osoba koje imaju vanjsku edukaciju iz podrugja protueksplozijske zastite vise ili niZe razine.
Zahtjevatelj raspolaze stru¢nom literaturom (HRN EN IEC 600792-19 i dr).

Zahtjevatelj posjeduje potrebne alate i opremu, a umjeravanje ispitne i mjerne opreme se provodi
redovito.

Svi nedostaci navedeni u zapisniku od 06.04.2023. su otklonjeni.

Izradio: Provijerio:

1 - .

—————

Marko Ruzié, dipl. ing. stroj. Dario Dragojevic, dipl. ing. el.
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